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摘　要：结合宜春深燃有限公司城市煤气铸铁管改造工程，详细介绍了原位同管径换管技术施工工艺及技术要点。
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0　前言
城市煤气管道是针对输送煤气而设计的城市燃

气管道。 在中国许多大中城市中都有应用，其设计和
建设时间较早。 近年来，随着天然气的高度开发利
用，多数城市都置换成了高效清洁的天然气，考虑到
城市建设、节约投资成本等问题，许多城市都是直接
由煤气管道改输天然气，但是，这种简单的置换给原
煤气管网带来一系列的问题，表现在以下几个方面。

（１）煤气管道泄漏问题。 由于人工煤气的成分
和天然气不同，煤气中含有水蒸气、粉尘和碳氢化合
物等对管道接口中的橡胶圈、油麻等密封材料有湿
润作用，这些密封材料因受潮而饱和膨胀，增加了接
口的密封性，但是，天然气是一种比较干燥的气体，
当煤气管道长期输运天然气时，这些密封材料就因
为干燥而产生收缩，从而引起管道的泄漏。

（２）煤气管道老化。 煤气管道多数是 ２０ 世纪
八九十年代铺设的，主干网多数是铸铁管，使用期多
数十几年至二十多年或以上，不可避免地存在着各
种各样的管道缺陷，特别是铸铁管的腐蚀问题，由于
铸铁管内腐蚀，多数铸铁管管壁都会变薄，同时铸铁
管的密封材料也存在着老化的问题。

（３）煤气管道破坏性。 随着城市各种地下网管
的建设，多数城市的旧煤气管网都受到不同程度的

破坏和干扰，特别是铸铁管，它是插接式联接，抗干
扰性较差，铸铁管本身也是一种脆性管，没有弹性，
当有外力作用时，很容易影响到它的接口处的密封。

（４）煤气管道运行压力较低。 原设计的中压煤
气管大多运行压力较低，多数为 ０畅５ ～０畅１５ ＭＰａ。
当改输天然气后，运行压力更低，多数只能维持在
０畅０７ ＭＰａ或更低，原来城市煤气使用普及率较低，
但是随着城市燃气的发展，城市燃气使用率的提高，
城市燃气量也大幅上升，多数煤气管网改输天然气
后满足不了城市用气量的需求。
以上原因总结为煤气管道因老化等问题存在较

为严重的燃气泄漏，从而埋下很大的安全隐患，其次
是大量的城市燃气泄漏也很浪费，也有部分煤气管
由于只能低压运行而满足不了城市的用气量需求。
所以许多城市燃气公司需要改造这些旧的煤气管

道，但是如何合理、有效地快速改造煤气管道是不少
城市燃气公司要面对的难题。 我们利用原位同管径
换管技术在江西宜春市宜春深燃天然气有限公司城

市煤气管道改造中很好地解决了这些难题，取得了
很好的经验。

1　同管径原位换管技术
1．1　技术原理

５７　２０１４年第 ４１卷第 １２期　　　　 　　探矿工程（岩土钻掘工程）



原位同管径换管技术是在原有旧管道的基础上

破碎旧管道，同时拉入同管径新管道的原位铺设新
管道的一种新的非开挖铺管技术。 其过程主要是边
破碎旧管道，同时把破碎的旧管道挤入土中，紧随其
后拉入新的同管径管道。
1．2　原位换管设备及组成

原位换管设备多数由动力站、换管机、钻杆、裂
管头组成（如图 １所示）。

图 １　原位换管设备

裂管头上有切割的刀具和胀管头，钻杆是连接
换管机和裂管头的。 裂管头后面连接着新管道。

换管机的动力源来自动力站及其液压系统。
1．3　技术特点

可以在旧管道上进行管道置换成新的同管径管

道，无需要设计新的管道路由，也可以扩大一、二级
管径铺设新管道，从而增大新管道的输送能力。 其
施工工艺不同于定向穿越技术，在定向穿越技术里
难免会产生大量的泥浆，造成城市污染，原位换管技
术则不会产生任何泥浆，其工艺更加环保。 此外，和
其它的非开挖及开挖铺管工艺相比，其效率更高，它
是一次性完成裂管和换管工作。

2　原位换管技术工艺
原位换管技术工艺根据施工先后次序分为以下

几步：（１）地下管线勘查；（２）设计分段开挖工作坑；
（３）氮气置换及安全检测；（４）管道内窥镜系统
（ＣＣＴＶ）检查旧管道及处理；（５）原位裂管换管。
2．1　地下管线勘查

在所有地下管道工程中，地下管线的勘查是首

要的，也是必须先行的，虽然是原位换管，但是考虑
到城市综合管网较多，各种地下管网相互交叉是难
免的。 为了避免对周围其它管网产生破坏，施工前
要详细勘查相邻的地下管线，从而采取正确的保护
措施。 在地下管线勘查时也要查明所换的旧管道走
向及埋深。
2．2　分段设计和工作坑开挖

分段设计就是根据旧管道的实际情况把需要置

换的旧管道分成若干段来施工，合理确定每次换管
的长度，每段的两端是工作坑，其中安放设备的工作
坑为主坑，另一个为副坑。 主坑的开挖深度原则是
确保换管机中的钻杆和旧管道的中心平行，副坑的
深度是挖到旧管道的管底即可。 主坑的长度约为 ４
ｍ、宽 １畅５ ｍ，副坑长度是要确保新管道能被弹性拉
入旧管中，新铺的管道越深，管径越大，所需的坑长
就要长些。 以管道埋深 １畅５ ｍ，换成 ＤＮ４００ＰＥ 管为
例，需副坑 ６ ｍ长、１畅５ ｍ 宽（确保最后能有热熔机
安放的宽度）。
由于原位换管技术是在原旧管道里进行换管。

考虑到原旧管道铺设时难免会有弯头、凝水缸、三通
等结构，这些结构是要进行预处理的。 因为原位换
管设备中的钻杆是钢性钻杆，它的弯曲半径是有限
的，如果管道中有大于 １５°的弯头，那么钻杆很难通
过，若是凝水缸，也会阻碍钻杆通过，如果有三通，也
要考虑是否保留，同时也要考虑是否断气等。 所以，
这些障碍要提前处理，多数是开挖处理掉，当然最好
把这些不能通过钻杆的点设计在工作坑的位置上，
从而减少土方开挖量。
分段设计在原位换管技术里非常重要，它直接

影响到换管的效率和安全性，这在后面实例中将重
点介绍。
2．3　氮气置换及安全检测

每段开挖前，先关闭该段上所有阀门，然后进行
燃烧放散到常压，然后关闭放散口，保持一天以上时
间后，再用压力表和水柱表进行测压，检测阀门是否
有内漏，并进行如下处理：

（１）如无漏，则可进行氮气置换，开挖切断管
道，并拆下阀门后面的螺栓安装盲板封堵后实行裂
管或穿管施工；

（２）如有微漏，可先安排开挖出管道，然后氮气
置换，在阀门后端切断管道，拆下阀门后端螺栓并加
装盲板封堵管段末端后，实行裂管或穿管施工；

（３）如泄漏大，应再关闭阀门前后端的阀门或
通过中压调压站的调压降低整个中压管网的供气压
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力到低压，然后开挖出管道、氮气置换，再切断阀门
后管道，拆下阀门后端螺栓，加装盲板封堵管道末端
后，实行裂管或穿管施工。

在裂管或穿管施工过程中，维护部要派人对工
作坑管道端口的燃气浓度进行检测，并做好记录，确
保施工安全。
2．4　ＣＣＴＶ检查及处理措施

管道内窥镜系统（ＣＣＴＶ）检查，主要是为了检
查煤气管里是否有异物、杂物、变径、局部变形等情
况。 如果有异物，是否要处理，这要根据异物大小、
性质来判断；如果是变径，则要采用合适的裂管刀具
来裂管；如果是局部变形则要分析变形的原因，若是
旧管道周围的建筑物等的影响，则要考虑是否除去
该障碍后再换管。 总之，了解管道内部情况后才能
合理处理这些异常情况，从而保证换管顺利进行。
2．5　原位换管施工

开挖好工作坑后，在主坑中做好挡土撑板的安
装工作，确保换管设备在施工时产生 １００ 多吨拉力
时不破坏主坑的坑壁，从而保证换管设备的钻杆不
偏移，换管设备要紧贴挡土板。

换管前，把钻杆从旧管道中穿过去，然后在钻杆
后面连接胀管器，胀管器是一个圆锥形胀头，刀具安
装在胀管器前方的锥面上，胀管器后面紧连着新铺
管材的拉管头，拉管头后面紧连着新铺的管材。 当
启动换管设备换管时，胀管器一边破碎旧管道同时
把旧管道的碎片挤入土体中，一边拉入新管道。

3　工程应用实例
原位同管径换管技术在宜春深燃天然气有限公

司城市煤气管道改造中得到了的成功应用。
3．1　工程概况

宜春煤气中压管道是 ２０ 世纪 ９０ 年代修建的，
全长 １２ ｋｍ左右，至今已近 ２０年使用期。 最初该管
道的设计是输送煤气的，管材使用 ＤＮ４００ ｍｍ 铸铁
管。 铸铁管接头使用橡胶圈密封，采用插接式法兰
连接。 随着天然气的普及利用，宜春深燃天然气有
限公司改输天然气。 改输天然气后，使用压力为
０畅０７ ＭＰａ，但是由于铸铁管老化、腐蚀、密封圈收缩
而引起的漏气等系列问题，使得维护运营非常困难，
经常发生旧管道抢修事件，整个旧管道运营期间存
在着很大的不安全因素。
根据宜春深燃天然气有限公司每天对城市管网

的漏气量测算，漏气量非常惊人，２０１３ 年的漏气量
为总用气量（每天用气量 １５ 万 ｍ３左右）的 ７％，每

天漏气约 １ 万 ｍ３ ，每立方米气以 ３ 元计算，经济损
失很大。 如今天然气气源较缺，而且气价还会上涨，
如果能减少这些漏气损失，会给公司带来巨大的经
济效益。
此外，该管道建设时是围绕着宜春市外环而修

建的，而现在随着城市的扩展，这些中压煤气管道都
位于城市人口较密集的主干道上。 因此，如何快速
更换旧煤气管道，消除这些不安全隐患是宜春深燃
天然气有限公司所要急需解决的问题。 经过相关技
术人员多次讨论及论证后，决定采用原位同管径换
管技术对旧管道进行改造。
3．2　施工设备、机具的选择

施工前我们对该工程要改造的旧铸铁管的形

状、尺寸、结构作了细致的了解和分析。 铸铁管一头
是平口，另一头是带台阶的喇叭口，ＤＮ４００ ｍｍ的铸
铁管平口端外径是 ４００ ｍｍ，接头喇叭口部分最大的
外径是 ５８０ ｍｍ，两根铸铁管插接时，是一根铸铁管
的平口端插入另一根铸铁管的喇叭口端，平口端套
上密封圈，密封圈后面有一活动卡盘（见图 ２ 铸铁
管安装示意图），活动卡盘也是铸铁管，活动卡盘前
端顶在平口铸铁管的外密封圈（密封圈由橡胶圈和
硬塑料圈组成，见图 ３ｂ）上，卡盘的另一端（带螺丝
眼）和铸铁管的喇叭口（带螺丝眼），由螺丝连接（活
动卡盘形状见图 ３ａ），这样连接处就相当于有三层
管，每层铸铁管管壁厚为 １２畅５ ｍｍ。 此处是裂管阻
力的重点。

图 ２　铸铁管安装示意图

图 ３　卡盘及密封组合件

在此处如何裂管有 ２ 种方案：一种是采用切割
刀具先把铸铁管切开然后再胀裂，这样裂管比较容
易，但是由于铸铁管外径不统一，刀具的切割尺寸必
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须要大于 ５８０ ｍｍ，否则，刀具在切割 ４００ ｍｍ 管径
处就容易伤害到其它邻近的管线；另一种是直接胀
裂，这样胀裂时遇到的阻力很大，工作坑的修建要非
常牢固，同时设备的功率要足够大。

考虑到旧铸铁管是人工开挖铺设的，埋深在
１畅５ ｍ左右，那么工作坑就不需太深，工作坑的土体
是回填土，不会太密实，能提供的反作用力有限，所
以选用了先切割再胀裂的施工组合机具来施工。 经
过分析，这种换管工艺的阻力应该小于 ５００ ｋＮ，一
般的基坑都能满足 ５００ ｋＮ的抗压。

切割刀具采用合金工具钢来制作，最终调质完
成后 ＨＲＣ（洛氏硬度）达到 ６０ ～６５ 度，远高于普通
铸铁管的硬度。 刀具采用非等腰的三角形设计，底
边是底座，底座要厚些便于焊接，两斜边是切割刀具
面，整个刀具焊接在胀管头锥面时（图 １ｄ），长斜边
朝前布置起到主要切割作用。 刀具底座总长 ３５０
ｍｍ，主切割刀具长 ２００ ｍｍ，刀具底座厚 ５０ ｍｍ。 胀
管头的直径设计为 ４８０ ｍｍ，大于旧管道直径 ８０
ｍｍ，刀具焊接好后的切割直径达到 ６００ ｍｍ，。
采用先切割后胀管的工艺施工，要做好详细的

地下管线调查工作，才能确保施工安全。
为确保该工程安全顺利完成，选用了１２０ ｔ的裂

管机，管线探测仪用美国里奇的专用管线仪，ＣＣＴＶ
窥视镜采用饱９０ ｍｍ的高清晰摄像头，该摄像头成
像清晰，完全能满足要求。
3．3　施工中出现的问题及解决办法
3．3．1　主坑的修建及裂管机的安装

主坑的靠背是通过挡土板和换管设备的受力端

紧紧相邻的，当换管工作启动时，换管设备的受力端
就会顶在挡土板（是很厚的钢板）上，挡土板的压力
则传到主坑的坑壁上。 所以，主坑的坑壁要承受很
大的压力。 主坑的坑壁要修理整齐，和挡土板要紧
密相贴，同时，主坑坑壁面要和裂管设备的钻杆受力
方向尽可能保持垂直，否则，换管机在受力时因钻杆
受力偏移会产生力矩从而导致换管机产生移位，这
样换管机的钻杆就不能居中于旧管道中，钻杆后面
的刀具及胀管器也会产生偏移，换管的阻力就会大
增，从而有可能因阻力超过换管机的最大拉力导致
换管失败。 严重的换管机位移现象还有可能造成钻
杆断裂。
在实际施工中置换一段长 １２０ ｍ 铸铁管时，由

于下大雨，浸泡了主坑，致使主坑坑壁松软，造成了
换管机发生向左位移时，换管拉力立刻从 ２００ ｋＮ上
升到 ６００ ｋＮ，而且换管工作也没有进尺，同时拉力

还有上升的趋势。 施工人员及时停下来整理主坑，
重新安装好换管设备，然后继续换管，换管阻力立刻
减小恢复正常，拉力一直没超过 ３００ ｋＮ。
由于多数煤气管是沿路铺设，不可能总是直线

段，或多或少有一些弯曲弧线，而且在设计埋深上都
是有规范的，管道的埋深也是顺着地形起伏而建的。
所以，主坑的开挖要考虑这些因素，目的是要使主坑
开挖方向有利于安装裂管设备时保证推拉钻杆方向

和原煤气管的埋设走向基本一致。 这样，在裂管前
裂管设备的钻杆能比较顺利的穿过原煤气管。 在裂
管过程中钻杆受力时能尽量保持钻杆处于煤气管的

中心位置，有利于减小裂管的阻力。 在实际施工中
有一处是有一个向左偏移的小夹角的管线段。 当
时，安装设备时没太注意，当推钻杆时，钻杆推进 ３０
ｍ时就遇到很大阻力，经分析和勘查，原来是钻杆头
顶在了煤气管弯曲段的侧壁上。 后来，及时修整主
坑尺寸、调整裂管设备的角度，使钻杆方向和原煤气
管方向基本一致，很快钻杆就顺利穿过旧管道。
3．3．2　刀具合理布置避让其它地下管线

该工程施工前，对地下各种管线做了大量探测
工作，其中只有一些雨水管道和煤气管道在煤气管
正上方约 ０畅５ ｍ的地方交错，煤气管左右的其他管
线相距较远。 煤气管下方没有任何管线，所以施工
时，我们让刀具方向朝下，切割铸铁管的下方，从而
保护了其他地下管线。 施工完成后，检查和煤气管
交错的雨水管，雨水管没受到任何影响。
3．3．3　保护新铺管材的措施

在原位换管技术中主要是采用挤压的办法把铸

铁管的碎片挤入周围的土体中，换管时刀具先切割
铸铁管，然后是胀管头立即挤压破碎铸铁管，由于胀
管头设计直径为 ５００ ｍｍ，比铸铁管内径大（铸铁管
内径 ４００ ｍｍ），所以，当胀管头挤压完铸铁管后，破
碎的铸铁碎块必然被挤入周围的土体中，同时形成
一个内径比 ４００ ｍｍ 大一点的通道。 这样，拉入新
管道就不会有很大的摩擦阻力。 考虑到新 ＰＥ 管拉
入后，很容易紧贴孔底，为了防止孔内的硬物划伤新
管材，在新 ＰＥ 管前方设计了一个较重的铁拉管头
保护套，把 ＰＥ 安装在铁拉管头里面，当 ＰＥ 管被拉
入孔内时，铁拉管头起到一个扫清障碍的作用，从而
也可以保护 ＰＥ管，铁拉管头长度≮０畅５ ｍ。

新 ＰＥ管刚进入旧铸铁管的入管口处时要做好
保护措施。 在 ＰＥ 管入孔前把 ＰＥ管垫高，使 ＰＥ 管
的管底高于铸铁管的管底，同时，在这两种管材之间
放置柔软耐摩的材料，新 ＰＥ 管被拉入旧铸铁管之
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前也要做好保护措施，ＰＥ管在地表时要设置滑动或
滚动架轮，避免 ＰＥ管和地面滑动摩擦而被划伤。
经过采取上述措施，施工完成后新 ＰＥ 管几乎

没什么划伤。

4　经验和体会
4．1　技术要点总结

通过原位同管径换管技术在宜春深燃天然气有

限公司城市煤气管道改造中的成功应用，可以总结
出以下几个重要技术要点。

（１）要重视地下管网的勘查。 虽然是原位换
管，但是是同管径换管，在裂管过程中，不可避免地
要对原煤气管周围的土体及管线产生影响和破坏，
所以，施工前必须勘查好各种地下管线。 另外，详细
勘查好原煤气管道的走向，查明凝水缸设置点，有利
于合理设计分段裂管的长度，尽量减少工作坑的开
挖数量，合理地把工作坑设置在有弯头及凝水缸的
位置上。 在勘查煤气管道埋深及走向时就发现很多
地方和原图纸不符，所以查明地下各种管线后要及
时调整施工方案。

（２）要针对不同管径的旧管道合理设计不同尺
寸的切割刀具和裂管胀头。 换管时刀具的尺寸设计
及胀管头的尺寸要结合新铺设管材的尺寸给予考

虑。 刀具主要是用来切割开原有旧管道，所以它的
硬度要比旧管道的硬度大 ２０ 度（ＨＲＣ 硬度）以上，
它的最大切割尺寸要比旧管道的最大尺寸要大 ４
ｃｍ以上。 胀管器的作用是在刀具切割完旧管道后，
把破碎的铁片挤入周围的土壤中，同时挤压出一个
新孔来，便于拉入新的管材，它的外径比新铺的管材
外径大 １畅２倍即可。 刀具的切割尺寸比管道尺寸大
太多时容易切割到周围的管线，因此其切割尺寸仅
仅大于管道的最大直径 ２ ｃｍ即可，胀管头直径越大
挤压土壤的阻力就会越大，直径太小时挤压成的新
孔径小，拉入新管道时摩擦阻力就会大，容易划伤
ＰＥ管。

（３）在换管施工过程中主坑及挡土板的承受抗
压稳定性非常重要，关系到换管设备拉力的发挥，从
而决定换管工作是否能完成。

（４）原位同管径换管技术在铸铁管的改造中的
应用在国内还是首次，没有可借鉴的经验，本次施工
的整个施工工艺的设计非常合理，施工中没有出现
停工等待现象。 该施工工艺值得推广。
4．2　心得体会

我国许多城市的煤气管道都存在着较为严重的

煤气泄漏问题，各燃气公司都在努力寻找一条既经
济又可行的解决办法。 就目前施工技术而言，有 ２
种思路：一种是采用开挖重新铺设燃气管，另一种是
利用非开挖技术铺设。 采用开挖法施工对城市交通
环境产生很大影响，一般大中型城市很难实施。 那
么，采用非开挖施工技术有 ３ 种可解决的方案：（１）
采用定向钻穿越技术重新铺设新管道，定向钻穿越
技术很成熟，只是要重新设计轨迹线，涉及至市政规
划审批等手续；此外定向穿越技术产生的泥浆非常
不好处理，极易产生城市污染；而且定向穿越的管线
埋深不规则，不利于后期维护和定位。 （２）做内衬
技术，内衬管技术使用要求较高，它必须要清洗干净
内管壁，而内衬技术所使用的材料都是纯进口的，成
本较高，更主要的是内衬技术处理后的煤气管输气
量提高有限，使用年限也不会很长，而且该技术还存
在许多缺陷，例如：①做完内衬管修复技术后，內衬
管内很容易形成上薄下厚的偏心现象；②由于內衬
管口径固定，不能跟随旧管道的变形而变化，③旧管
道如果有漏点，内衬修复技术时注浆会形成大量的
漏浆现象等。 （３）原位同管径换管技术，该技术无
需重新申请新的施工规划线；施工时无任何污染，如
无泥浆、化工材料等，施工工艺非常环保；施工效率
高，裂管工艺少，裂管换管一次性完成；可以扩大一
到二级管径换管，极大地提高新管道的输气量；同管
径换管后，由于管线埋深没有变动，有利于维护及管
线定位；不足之处是遇到大弯头及凝水缸处需要人
工开挖处理。
笔者认为，在城市煤气管道改造中，采用非开挖

技术施工原位同管径换管技术是首选，其优势非常
明显，相当于在原管位重新铺设一道新管，它的使用
年限和新建的管道一样。
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